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WP

MTOMACORRIENTE DOBLE 110V SOBRE MESETA

REGISTRO (ELECTRICO, TELEF. O TV) TAMAÑO INDICADO

TUBERIA PVC QUE SUBE
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H=18"

H=5"
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S.N.P.E.I.C.

S.N.P.E.I.C.

S.N.P.E.I.C.

S.N.P.E.I.C.

S.N.P.E.I.C.
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S.N.P.E.I.C.
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RA1
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REGISTRO ELECTRICO DEL 1ER. NIVEL

REGISTRO ELECTRICO DE AIRE ACOND. 1ER NIVEL

PANEL ELECTRICO DEL 1ER. NIVEL

PANEL ELECTRICO DE A/A

CIRCUITO 1......N

RB1REGISTRO ELECTRICO DEL 2DO. NIVEL

REGISTRO ELECTRICO DEL A/A DEL 2DO. NIVEL

SALIDA DE DATA

RDREGISTRO DE DATA (RD1-RD2-RD3-RD4) 1ER N.

RDREGISTRO DE DATA (RD5-RD6-RD7-RD8) 2DO N.

RTREGISTRO DE TECHO (RT1-RT2-RT3-RT4-RT5-RT6-RT-7)

ILCIRCUITO DE ILUM. (IL1..........ILN)

CTCIRCUITO TOMACORRIENTE (CT1..........CTN)

CCIRCUITO ELECTRICO (C1..........CN)

LAMP. LED 2X2 (PARA PLAFÓN) 5,500-600K

IL comCIRCUITO DE ILUMINACION AREA COMUN

LAMP. EMPOTRABLE (OJO DE BUEY) 9"

PcomPANEL AREA COMUN

PANEL DE BOMBAS DE AGUA Pbom

PBPANEL ELECTRICO DEL 2DO. NIVEL

LUMINARIA LED (100 W, 5,500-600K, 85-250V)

CAJA ELECTRICA 5 X 5

TABLA DE LUMINARIAS
ITEM
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10.
A11.
A12.
A13.

ÁREA
20.33M2.

CANTIDAD

38.90M2.

18.92M2.
34.92M2.

19.84M2.
36.01M2.

31.61M2.
18.02M2.
18.14M2.
24.07M2.

16.24M2.
17.27M2.
94.37M2.

4 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
7 LÁMPARAS.
7 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
6 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
8 LÁMPARAS.
3 LÁMPARAS.
3 LÁMPARAS.

18 LÁMPARAS.
A14. 26.35M2. 5 LÁMPARAS.
A15. 22.11M2. 4 LÁMPARAS.
A16. 8.50M2. 2 LÁMPARAS.
A17.
A18.
A19.

35.27M2.
36.47M2.

17.25M2.

7 LÁMPARAS.
7 LÁMPARAS.
3 LÁMPARAS.

LAMP. LED EMPOTRABLE CIRCULAR 12W
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LUMINARIA LED (100 W, 5,500-600K, 85-250V)
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CAJA ELECTRICA 5 X 5

S

a

A1A2

A3 A4

A5

A10

A9

A7

A6

A18
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TABLA DE LUMINARIAS
ITEM
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
A8.
A9.
A10.
A11.
A12.
A13.

ÁREA
20.33M2.

CANTIDAD

38.90M2.

18.92M2.
34.92M2.

19.84M2.
36.01M2.

31.61M2.
18.02M2.
18.14M2.
24.07M2.

16.24M2.
17.27M2.
94.37M2.

4 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
7 LÁMPARAS.
7 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
6 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
4 LÁMPARAS.
8 LÁMPARAS.
3 LÁMPARAS.
3 LÁMPARAS.

18 LÁMPARAS.

A11A12

A13A14

A15

A16

A14. 26.35M2. 5 LÁMPARAS.
A15. 22.11M2. 4 LÁMPARAS.
A16. 8.50M2. 2 LÁMPARAS.
A17.
A18.
A19.

35.27M2.
36.47M2.

17.25M2.

7 LÁMPARAS.
7 LÁMPARAS.
3 LÁMPARAS.

PLANTA DE DISTRIBUCION ILUMINACION
2do. Nivel

PLANTA DE DISTRIBUCION ILUMINACION
1er. Nivel

LINEA ELECTRICA TOMA CORRIENTES

LÍNEA ELÉCTRICA LUMINARIAS

TUBERIAS PVC  DISTRIBUCION ELECTRICA (12" A 34")

Proyecto: 

DIRECCION DE

ISABEL AGUIAR

INFRAESTRUCTURA FISICAJunta Central Electoral 
Garantía de Identidad y Democracia

     PLANOS ELECTRICOS
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